
说明

1.图中“旁路柜”为“手动旁路柜”；

2.手动旁路柜和隔离自动旁路柜，其

顶部与底部进出线位置相同。

3.使用500风机，共需2台。

手动旁路柜

带隔离自动旁路柜

旁路柜名称 A(mm)

1000

1000

不带旁路柜 0

底部进出线位置

（一次线,无旁路柜）

底部进出线位置

（一次线,带旁路柜）

顶部进出线位置

（二次线）

顶部进出线位置

（一次线,无旁路柜）

顶部进出线位置

（一次线,带旁路柜）

变频 工频

就绪 运行 故障

远程 就地 紧急停机警告


